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Fällt Sonnenlicht auf einen sog. Halbleiter (z. B. Silizium oder CIS), 

werden dort Ladungsträgerpaare erzeugt. Positiv und negativ 

geladene Teilchen entstehen.  

 

Durch ein internes elektrisches Feld werden diese Ladungsträger 

getrennt. So entstehen Bereiche mit Elektronenüberschuss und 

Bereiche mit Elektronenmangel.  

 

Schließt man zwischen den Pluspol und Minuspol einen 

Verbraucher (z. B. Glühlampe) an, fließt ein elektrischer 

Gleichstrom. 

 

Werden Solarzellen elektrisch zusammengeschaltet, spricht man 

von einem Solarmodul. 

 

Die Summe der elektrisch verbundenen Module ergibt den 

Solargenerator. Ein Wechselrichter wandelt den vom 

Solargenerator erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um und 

speist diesen in das öffentliche Stromnetz ein. 

 

Über einen Rückspeisezähler wird die eingespeiste Energiemenge 

erfasst. Diese eingespeiste Energiemenge wird gemäß dem 

Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) vergütet.   

Photovoltaik - Funktionsweise (vereinfacht) 

http://www.eeg-aktuell.de/
http://www.eeg-aktuell.de/
http://www.eeg-aktuell.de/
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Systeme fest 

 sind mit dem Boden oder einem 
Baukörper verbunden 

 als ganzheitliche Dach-/ 
Wandhaut 
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Negative Einwirkungen auf das Schutzziel 
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Schadenursachen 
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Schadenbeispiel Elementar 
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Schadenbeispiel Diebstahl 
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Schadenbeispiel mangelhafter äußerer Blitzschlag 
zu große Näherung von PV-Installationskabeln an blitzstromführende Teile 
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Mögliche Ansatzpunkte  im Hinblick auf den Sachwertschutz 
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Ausblick auf Optimierungen für den Brandschutz 
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Thesen aus risikotechnischer Sicht der Feuerversicherung 

Besteht eine Gefahrerhöhung durch eine PV-Anlage? 
 
• JA, denn sie kann aktiv einen Brand verursachen. 

 
• JA, denn sie stellt eine Gefahr und Behinderung bei einem 

Löschangriff für den abwehrenden Brandschutz dar. 
 

• JA, sie überbrückt unter Umständen Brandabschnitte und 
gefährdet das Abschottungsprinzip. 
 

• JA, denn das Elementarschadenpotential erhöht sich (bspw. 
Sturm mit Folgeereignissen). 
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Diskussionspunkte für konzeptionelle Mindestmaßnahmen 
zum risikogerechten Sachwertschutz aus technischer Sicht 
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